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Protokol o odbere vzoriek pitnej a mineralnej vody pouZivanej pri vyrobe
potravin a napojov
Eviden¢né ¢islo protokolu: 2931, 2932/2023

1. Dévody odberu vzorky : OBEC PODHORIE
013 18 Podhorie 50

Lokalita (miesta odberu) : Podhorie

Bod odberu (vzorkovany objekt) : MS

O:znaclenie zdroja vzorky : kuchyha

Dadtum odberu : 20.3.2023

Cas (zadiatku a ukoncenie odberu) : 9:50 10:05
Teplota vzduchu: 19 °C

l7prava vzoriek pred analyzou / konzervovanie vzoriek : uvedené v SOP-DCH-31 ; chladenie 2 - 5 °C
Sposob skladovania a transportu vzoriek :  vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2 -5 °C
10 Rozsah poladovanych lab. analyz :  Vyhlaska MZ SR ¢.247/2017 Z.z. - minimélna analyza
11. Uprava vody dezinfekciou:  chlorovanie
12. Ind uprava (zmikcovacia jednotka) :  ---
13. Ostatné udaje (miestne meteorologické podmienky) : jasno
14. Odhad prietokovych pomerov zdroja alebo studne : -
15. PouZita metoda odberu : naberanie 7z vodovodnej batérie
podrobnejsie informacie v plane vzorkovania

16. Merania na mieste odberu :

OHE N AWN

Nazov skusky Hodnota  Jednotka = PouZitd metéda | Typ skusky
pH 7.55 - PP-DCH-16 A
Konduktivita 57.7 mS/m PP-DCH-22 A
Volny (aktivav)chlor | 0.02 mg/l SOP-DCH-31 A

| Teplota vody | 59 | °C j STN 75 7375 A

17. Poznambky k tiprave vzoriek a zabezpeleniu kvality odberu :

Odber a konzervicia vzoriek a zabezpecenie kvality odberu boli vvkonané v silade so smernicou SM-13 - Odber

vzoriek, a taktieZ podla metodiky SOP-DCH-31 - Vzorkovanie. Teplota prostredia pocas transportu vzoriek bola
automaticky zaznamendvana datalogerom (zaznamnik nadstavby).

18. Pozndamky k odberu vzoriek (plin vzorkovania) :

Plan vzorkovanie je ulozeny v spise "Plany vzorkovania" u mana3éra vzorkovania.

19. Doplitujuce informacie:

Evidencné c¢islo "Protokolu o odbere" je zhodné s evidencnym ¢islom "Protokolu o skuske"” (tvori jeho prilohu).

Protokol o skuske a Protokol o odbere méZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho cast nesmie byt pouZitd

bez suhlasu laboratorid k propagacnym alebo publikaénym ucelom. Na poziadanie zakaznika je mozné vystavit

dalsi osobitity protokol s uvedenim neistét odberu pre jednotlivé pozadované parametre.

20. Datum vydania odberového protokolu :  23.3.2023

21. Vzorku odobral (vzorkdr) : Jan Si¢

22. Protokol schvalil : Mgr. Klincova Monika
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Protokol o skuske ¢.: 2931/2023

1. Objednavatel’ skiSok :

Nazov organizacie : OBEC PODHORIE
Adresa organizacie : 013 18 Podhorie 50
ICO: 0032 1559

2. Cislo zakazky :  1.23/0298

3. Matrica vzorky: voda

4. Druh odobratej vzorky: pitna voda

5. Dévody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR ¢. 247/2017 Z.z. -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu:  Podhorie Vzorku odobral : Jan Si¢
Oznaéenie zdroja : MS- kuchyiia Détum odberu : 20.3.2023
Evidenéné ¢islo vzorky :  2931/2023 Datum prevzatia vzorky : 20.3.2023

7. Vysledky skusok :

A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nazov skusky Hodnota| Jednotka [Neistota PouZita metéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skisky
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml| 15% STN EN ISO 9308-1 A 0 vyhovuje |
Koliformné baktérie 0 | KTJ/i00ml| 10% STN EN [SO 9308-1 A 0 [ vyhowvuje
Enterokoky B 0 KTJ/100 m! 16% STN [SO 7899-2 A 0 vyhovuje
[Kultivov. mikroorg, pri 22 °C 2 KT)/Iml | 20% | sTNENMsoe22 | A 200 vyhoviije
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 4 KTJ/1 ml 25% STN EN IS0 6222 A 50 | vyhovuje
Zivé organizmy 0 jedince/ml 40% |  stNisTIn A 0 vyhovuje
Vlaknité baktérie 1 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A 0 vvhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 | jedince/ml [ 20% | STN 75 7711 A 0 | vyhovuje
IMrtve organizmy 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A 30 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 pokr.pol'a % 15% STN 75 7711 A 10 [ vyhovuje
Abioseston 2 pokrpola% | 13% |  stNwsomiz [ A 10| vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100m! 25% STN ISO 14189 A 0 vyhovuje

Vysvetlivky:

(AO) — akreditovany odber.

S - skuska vykonana extermym poskytovatel'om vykonu skusky.

Neistota - relativna rozirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriiuje neistotu vzorkovania.

Neistota IS - relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriiuje neistotu vzorkovania.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzt'ahujii ku vzorke, ako bola dodana. Laboratérium nezodpoveda za informécie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skiiske méZe byt' reprodukovany len kompletny a ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt’ pouzZitd bez sihlasu laboratéria

k propaga¢nym alebo publikacnym uéelom.

Odberovy protokol ulozeny
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8. Dopliujiice informacie :

Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytéicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Moravéikova Janka

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skiske:

Détum vykonania skusok :  20.3.2023- 23.3.2023 Datum vydania protokolu :  24.3.2023
Pocet listov protokolu: 2 2 @ SKusap, -

Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika
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Protokol o skuske ¢.: 2932/2023
1. Objednavatel’ skusok :
Nazov organizicie : OBEC PODHORIE
Adresa organizacie : 013 18 Podhorie 50
ICO: 00321559
2. Cislo zakazky :  1.23/0298
3. Matrica vzorky: voda
4. Druh odobratej vzorky: pitna voda
5. Dévody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR ¢. 247/2017 Z.z. -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  Podhorie Vzorku odobral : Jan Si¢
Oznaéenie zdroja : MS- kuchyiia Déatum odberu : 20.3.2023
Evidenéné ¢islo vzorky :  2932/2023 Déatum prevzatia vzorky : 20.3.2023
7. Vysledky skiuSok :
B.Fyzikalne a chemické ukazovatele
Nazov skiusky Hodnota Jednotka | Neistota | PouZzitd metoda Typ Limit Hodnotenie
Neistota 1s skusky

Dusi¢nany 443 mg/l 10% PP-DCH-24 A 50,0 vyhovuje
Dusitany <0,01 mg/l ~ PP-DCH-25 A 0,50 vvhovuje
Absorbancia pri 254 nm 0,02 - 4% PP-DCH-01 A 0,080 vyhovuje
Amonne iony | <0,02 mg/l PP-DCH-02 A 0.50 | wvyhovuje
Farba <2 mg/l Pt PP-DCH-76 A 20,0 vyhovuje
ChSK-Mn <030 | mg/ll PP-DCH-21 | A | 3.0 vyvhovuje
Mangan 8.3 png/l 10% PP-DCH-58 A 50,0 | wvyhovuje
pH 755 | - | 2% PP-DCH-16 A 6.5-9.5 | vyhovuje
Teplota vody — 5.9 °C 0.2 STN 75 7375 A 8-12
Zakal - <l FNU PP-DCH-74 A | 5.0 | wvyhovuje
Pach bez zapachu PP-DCH-72 N bez pachu| vyhovuje
Zelezo celkove 0.019 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 | vyhovuje
Konduktivita 577 | mS/m |  PP-DCH-22 A 125 vyhovuje
Vol'nv (aktivny)chlor 0,02 mg/] R% SOP-DCH-31 A 0.3 vvhovuije

Vysvetlivky:

(AO) — akreditovany odber.

S - skuska vykonana externym poskytovatel'om vykonu skusky.

Neistota - relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriuje neistotu vzorkovania.

Neistota IS - relativna rozirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriuje neistotu vzorkovania.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzt'ahuji ku vzorke, ako bola dodand. Laboratorium nezodpovedd za informicie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skudke méze byt reprodukovany len kompletny a ziadna jeho &ast’ nesmie byt pouZitd bez sthlasu laboratéria

k propagacnym alebo publikaénym uéelom.

Odberovy protokol ulozeny
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8. Dopliiujiice informaicie :
Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytéicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Moravéikova Janka

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske:

Datum vykonania ska§ok : 20.3.2023- 22.3.2023 Déatum vydania protokolu :  24.3.2023
Pocet listov protokolu: 2

Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika
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