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Y

Protokol o odbere vzoriek pitnej a mineralnej vody pouZivanej pri vyrobe
potravin a napojov
Evidenc¢né &islo protokolu: 13086, 13087, 13088/2023

1. Dévody odberu vzorky : OBEC PODHORIE
013 18 Podhorie 50

Lokalita (miesta odberu) : Podhorie

Bod odberu (vzorkovany objekt) : Obecny urad

Oznacenie zdroja vzorky :  vodovodna batéria- kuchyiia

Ddtum odberu : 23.10.2023

Cas (zaciatku a ukonéenie odberu) : 7:50 8:20
Teplota vzduchu: 19,5 °C

Uprava vzoriek pred analyzou / konzervovanie vzoriek : uvedenév SOP-DCH-31 : chladenie 2 - 5 °C
9. Spdsob skladovania a transportu vioriek :  vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2-5°C
10. Rozsah poZadovanych lab. analyz :  Vyhlaska MZ SR ¢&. 91/2023 Z.z. Giplna analyza
11. Uprava vody dezinfekciou:  chlérovanie
12. Ing dprava (zmdikéovacia jednotka) : -
13. Ostatné udaje (miestne meteorologické podmienky) : hmlisto
14, Odhad prietokovych pomerov zdroja alebo studne : -—-
15. PouZitd metéda odberu :  naberanie z vodovodnej batérie
podrobnejsie informdacie v plane vzorkovania
16. Merania na mieste odberu :

N AWRDN

Niazov skasky |  Hodnota | Jednotka Pouzitdi metéda Typ skasky
pH | 7.34 E PP-DCH-16 A
Konduktivita 59.3 mS/m PP-DCH-22 A
Volny chlér 0,06 me/l | SOP-DCH-31 | A
Teplota vody 13.3 _ °C STN 75 7375 A

17. Pozndmky k vprave vzoriek a zabezpedeniu kvality odberu :

Odber a konzervdcia vzoriek a zabezpecenie kvality odberu boli vykonané v silade so smernicou SM-13 - Odber

vzoriek, a taktiez podla metodiky SOP-DCH-3] - Vzorkovanie. Teplota prostredia pocas transportu vzoriek bola
automaticky zaznamendvana datalogerom (zaznamnik nadstavby).

18. Pozndmky k odberu vzoriek (plian vzorkovania) :

Plan vzorkovanie je uloZeny v spise "Pldany vzorkovania” u manazéra vzorkovania,

19. Dopliiujice informicie:

Evidencné cislo "Protokolu o odbere" je zhodné s evidencnym Gislom "Protokolu o skiiske" (tvori jeho prilohu).

Protokol o skiske a Protokol o odbere méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna Jeho cast nesmie byt pouzitd

bez suhlasu laboratorid k propagacnym alebo publikacnym ticelom. Na poziadanie zdkaznika je mozné vystavit’

dalsi osobitny protokol s uvedenim neistot odberu pre jednotlivé pozadované parametre.

20. Déatum vydania odberového protokolu :  31.10.2023

21. Vzorku odobral (vzorkdr) : Roman Svréek

22. Protokol schvdlil : Mgr. Klincova Monika

g na SKuSg Ny

gl

€ INGEO - ENVILAB, s.ro
] Zilina

e, -
“Bame 0 =

koniec protokolu
INGEO-26/05-01



@ INGEO - ENVILAB, s.r.0. O, -
SN

1/2
Divizia chémie a mikrobiolégie I ST 4
INGEO-ENVILAB Bytéické 16 =" RAES
010 01 Zilina it
w Telefén : 041/700 24 09 Y~ | Reg-No.103/8-008
KIS
A/N - akreditovana/neakreditovana skaska
Protokol o skuske ¢.: 13086/2023
1. Objednavatel’ skiSok :
Nézov organizacie : OBEC PODHORIE
Adresa organizacie : 013 18 Podhorie 50
ICO: 0032 1559
2. Cislo zakazky :  1.23/0298
3. Matrica vzorky: voda
4. Druh odobratej vzorky: pitna voda
5. I?évody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR €. 91/2023 Z.z. - iplna analyza
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  Podhorie Vzorku odobral : Roman Svréek
Oznadenie zdroja : Obecny urad, vodovodna batéria- kuchyiia Datum odberu : 23.10.2023
Evidenéné &islo vzorky :  13086/2023 Datum prevzatia vzorky :  23.10.2023
7. Vysledky skisok :
A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nizov skasky Hodnota| Jednotka |Neistota PouZitd metoda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skagky

Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml | 25% STN 1SO 14189 A 0 vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100 ml 16% STN 1SO 7899-2 A 0 vyhovuje
Escherichia coli 0 ~KTJ/100 ml 15% | STNENISO 9308-1 A 0 _vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ/100 ml 10% STN EN ISO 9308-1 A 0 | vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTJ/1 ml 20% STN EN ISO 6222 A 200 vyhovuje |
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 3 KTJ/1 ml 25% | STNENISO6222 A 50 vyhovuje
Abioseston 1 pokr.pola % 13% STN 75 7712 A 10 | vyhovuje
Zelezité a manginové baktérie 0 pokr.pol'a % 15% STN 75 7711 A 10 | vyhovuje
Mrtve organizmy 0 jedince/ml 20% | SsTN757711 A 30 vyhovuje
Vlaknité baktérie 0 | jedince/ml 20% STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Zivé organizmy 0 jedince/ml |  40% STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A 0 vvhovuije

Vysvetlivky:

(AO) — akreditovany odber.

S - skudka vykonana externym poskytovatel'om vykonu skisky.

Neistota - relativna roz3irena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriiuje neistotu vzorkovania.
Neistota IS - relativna roziirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriuje neistotu vzorkovania.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vztahuju ku vzorke, ako bola dodana. Laboratorium nezodpoveda za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skugke moze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho &ast’ nesmie byt’ pouzita bez suhlasu laboratoria

k propaga¢nym alebo publikadnym ué&elom.

Odberovy protokol uloZeny
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8. Doplitujiice informacie :
Miesto vykonu skiisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobioldgie, Byt&icka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Svrékova Anna

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skiidke:

Détum vykonania skaSok : 23.10.2023- 26.10.2023 Datum vydania protokolu :  2.,11.2023
Pocet listov protokolu : 2
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Protokol schvalil: Mgr. Klincovd Monika
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Protokol o skuaske ¢.: 13087/2023

1. Objednavatel’ skiiSok :

Nézov organizicie : OBEC PODHORIE
Adresa organizicie : 013 18 Podhorie 50
ICO: 00321559

2. Oznacenie zakazky : 1.23/0298

3. Matrica odobratej vzorky: voda

4. Druh vzorky: pitna voda

5. Dévody odberu a analyzy vzorky: Vyhldgka MZ SR ¢. 91/2023 Z.z. - Giplna analyza
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu: Podhorie Vzorku odobral : Roman Svréek
Oznacenie zdroja : Obecny drad, vodovodna batéria- kuchyria Détum odberu : 23.10.2023
Evidenéné ¢islo vzorky :  13087/2023 Datum prevzatia vzorky : 23.10.2023

7. Vysledky sku$ok :

B.Fyzikalne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele

Niazov skiisky Hodnota| Jednotka [Neistota Pouzita metéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skiskv

Antimon <1,0 _pg/l PP-DCH-114 A 10 vyhovuje
Arzén _ <1 ng/l PP-DCH-114 | A 10 vyhovuje |
Bér 0.05 mg/1 10% PP-DCH-58 A 1,5 | vyhovuje
Dusiénany 1,13 mg/l 10% PP-DCH-24 A 50 vyhovuje
Dusitany <0,01 mg/1 PP-DCH-25 A 0.50 vyhovuje
Fluoridy <0,10 mg/l _ PP-DCH-27 A 1,5 vyhovuje
Chrém cetkovy <1 ng/l PP-DCH-58 A 50 vyhovuje |
Kadmium <03 | ugl PP-DCH-58 A 5,0 | vyhovuje
Kyvanidy celkové <5 ng/l PP-DCH-12 A 50 vyhovuje
Med 0,007 mg/1 15% PP-DCH-58 A 2.0 vyhovuje
Nikel 2 pg/l | 15% PP-DCH-58 A 20 | vyhovuje
Olovo <1 ng/l - PP-DCH-113 A 10 | vyhovuje
Ortut’ <0,2 ng/l PP-DCH-57 A 1.0 vyhovuje |
Selén <1 ug/l PP-DCH-114 A 20 vyhovuje

b) Organické ukazovatele

Nézov skisky Hodnota | Jednotka |Neistota Pouziti metéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skisky

Benzén <0.1 neg/l PP-DCH-28 A 1,0 vyhovuje
Chlérbenzén <0.10 ng/l PP-DCH-28 A 10,0 vyhovuje
Dichlérbenzény <0,075 ug/l PP-DCH-28 | A 0.30 vyhovuje
1.2-dichléretan <0,3 g/l PP-DCH-28 A 3.0 | vyhovuje
Aldrin <0,02 ug/l B PP-DCH-18 A 0,03 vyhovuje |
4.4-DDE ~ <0,01 ng/l PP-DCH-18 A 0,10 vyhovuje
4.4’ -DDT <0.01 ng/l PP-DCH-18 A 0,10 | vyhovuje
Dieldrin <0,01 ng/l _ PP-DCH-18 A 0,03 vyhovuje |
Endrin <0,01 ~ ug/l PP-DCH-18 A 0,10 vyhovuje
Hexachlérbenzén <0,01 ng/l PP-DCH-18 A 0,10 vyhovuje |
Heptachlor <0.01 ng/l PP-DCH-18 A 0,03 vvhovuje
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b) Organické ukazovatele
Nizov skudky Hodnota | Jednotka |Neistota Pouzita metéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skiSky
Heptachloérepoxid <0.01 ng/l PP-DCH-18 A 0,03 vyhovuje |
Lindan (Gama-HCH) <0.01 pne/l | PP-DCH-18 A 0.10 vyhovuje
Metoxychlor <0.02 ng/l B PP-DCH-18 A 0.10 vyhovuje
Pesticidy spolu - <0.1 ng/l PP-DCH-18 A 0.50 vyhovuje
Polyaromatické uhlovodiky <0,025 ng/l PP-DCH-17 A 0,10 vyhovuije
Benzo(a)pyrén | <0,003 ue/l PP-DCH-17 A 0,010 vyhovuje
Tetrachléretén a Trichléretén <1,0 ug/l PP-DCH-28 A 10.0 vvhovuje
¢) Ukazovatele, stuvisiace s upravou vody
Nazov skusky Hodnota Jednotka |Neistota Pouzita metéda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skusky
Volny chlér 0.06 mg/l 8% SOP-DCH-31 A 0.30 vyhovuje
Bromignany <25 ng/l PP-DCH-62 N 10,0 | vyhovuje
Chloritany <010 |  mg/l o subdodavka A/S 0,25 vyhovuje
Chlore&nany <0,10 mg/l subdodavka A/S 0.25 | vyhovuje |
Trihalometany spolu <0,002 mg/l PP-DCH-28 A 0.10 | vyhovuje
Halooctové kyseliny <10 ng/l subdodavka A/S 60.0 vyhovuje
Striebro 1 <10 ng/l PP-DCH-58 A 50.0 vyhovuje
Hlinik 0.028 me/l 20% PP-DCH-58 A 0,20 vvhovuje
d) Ukazovatele, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit® vlastnosti pitnej vody
Nazov skisky Hodnota Jednotka |Neistota Pouzita metoda Typ Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skisky
Absorbancia (254 nm, 1 cm) 0.01 - 4% PP-DCH-01 A 0.080 | vyhovuje
Amonne iény B <0.02 mg/l PP-DCH-02 A 0,50 [ vyhovuje
Farba 3 mg/1 Pt 10% PP-DCH-76 A 15 vyhovuje
ChSK-Mn 0,64 | mgl 9% PP-DCH-21 A 3.0 | vyhovuje
Chloridy 3,55 mg/] 4% PP-DCH-20 A 250 vyhovuje
Mangan 6.4 ng/l 10% PP-DCH-58 A 50 vyvhovuje |
pH 7.34 - 2% PP-DCH-16 A 6.5 - 9.5| vyhovuje
Sirany 26,4 mg/1 10% PP-DCH-19 A 250 vyhovuje
Teplota vody 13.3 °C 0.2 STN 75 7375 A 8-12
Zakal <] FNU PP-DCH-74 A 5 | vyhowuje
Pach prijatel'ny PP-DCH-72 N prijatelny| vyhovuje
Zelezo 0.010 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0.2 vyhovuje
Konduktivita | 593 ~_mS/m PP-DCH-22 A 125 | vyhovuje
Sodik 3.2 mg/l 7% PP-DCH-112 A 200 vvhovuije
e) Latky, ktorveh pritomnost’ v pitnej vode je Ziaduca
Nazov skasky Hodnota Jednotka [Neistota PouZiti metéda Typ | Limit | Hodnotenie
Neistota 1s skasky
Hor¢ik 37.5 mg/l 4% PP-DCH-10 A 10 - 30
Vapnik B 754 |  mgl 4% PP-DCH-09 A min.30 _|
Vapnik a hor¢ik 342 mmol/l [ 4% PP-DCH-11 A 1,1-5.0]
Draslik 0.9 me/l 10% PP-DCH-112 A 1-10
Vysvetlivky:

(AQ) — akreditovany odber.

S - skudka vykonana externym poskytovatel'om vykonu skusky.
Neistota - relativna roz3irena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriiuje neistotu vzorkovania.
Neistota IS - relativna roz3irend neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriluje neistotu vzorkovania.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzt'ahuji ku vzorke, ako bola dodana. Laboratérium nezodpoveda za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik,
Protokol o skiske moZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Cast’ nesmie byt’ pouZita bez sihlasu laboratoria

k propagacnym alebo publikatnym Wcelo:

m.
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Odberovy protokol uloZeny

8. Doplitujice inform4cie :
Miesto vykonu skusky: INGEO-ENVILAB, s.r.o., D1v121a chémie a mikrobiolégie, Bytéicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval : ~ Svrékova Anna

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovamj skuske

Datum vykonania skusok :  23.10.2023- 31.10.2023 Datum vydania protokolu :  2.11.2023
Poéet listov protokolu: 3 ;
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Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika
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A/N - akreditovana/neakreditovana skuska

Protokol o skuske ¢.: 13088/2023

1. Objednavatel’ skusok :

Nézov organizacie: OBEC PODHORIE
Adresa organizacie : 013 18 Podhorie 50
ICO: 0032 1559

2. Oznadenie zakazky : 1.23/0298 Cislo objednavky : 02023/8 zo diia 06.03.2023
3. Matrica odobratej vzorky: voda

4. Duh vzorky: pitnd voda

5. Dévody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR &. 100/2018 Z.z.

6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :  Podhorie Vzorku odobral : Roman Svréek
Oznadenie zdroja : Obecny urad, vodovodna batéria- kuchyria Datum odberu : 23.10.2023
Evidenéné &islo vzorky :  13088/2023 Datum prevzatia vzorky : 23.10.2023

7. Vysledky skisok :

Radiologické ukazovatele { osvedcenie o akreditacii & S-008)

Nizov skisky a Neistota ano Pouzitd Meraci pristroj Typ

(merand jednotka) (Bqg/l) Neistota 1s (Bag/\) metodika skigky

dvValfa <0,04 - 0,04 STN 75 7611 kap. 4 alfa beta automaticky merag A
Bg/l ) EMS 3

dVbeta <0,10 0,1 STN 75 7612 alfa beta automaticky mera¢ A

( Ba/l ) EMS 3

dVRn222 2,12 20% 0,5 STN 75 7615 kap. 2 dvojtrasovy analyzator MC A
Ba/l ) 2256

Vysvetlivky:

(AO) — akreditovany odber.

S - skudka vykonana extermym poskytovatel'om vykonu skuasky.

Neistota - relativna rozdirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, nezahriiuje neistotu vzorkovania.

Neistota IS - relativna roz§irena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, zahriiuje neistotu vzorkovania.

a - objemova aktivita, Av alfa - celkova objemova aktivita alfa, Qv beta - celkova objemova aktivita beta,

avi - celkova objemova aktivita i-tého radionuklidu

anD - najmensia detegovatelné objemova aktivita pre kvantil normélneho rozdelenia k 1-alfa =k 1-beta = 1,65

Rozhodnutie o registracii sluzby déleZitej z hl'adiska radiagnej ochrany na stanovenie radiologickych ukazovatelov kvality pitnej,
pramenitej a mineralnej vody Regionalneho uradu verejného zdravotnictva v Banskej Bystrici - &islo spisu : 2806/2018.
Tabulka s vysledkami skG3ok je uvadzana vo forme, ktoru poZadoval zakaznik.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzt'ahuju ku vzorke, ako bola dodan4. Laboratérium nezodpoveda za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skudke méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Sast’ nesmie byt pouzita bez sahlasu laboratéria

k propaga¢nym alebo publikagnym uéelom.

Odberovy protokol uloZeny
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8. Dopliiujiice informaécie :
Miesto vykonu skiisky: INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytgicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Svrékova Anna

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skigke: -

Détum vykonania skds$ok : 23.10.2023- 31.10.2023 Déatum vydania protokolu : 2.11.2023
Podet listov protokolu : 2

Protokol schvélil: Mgr. Klincova Monika
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