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Protokol o odbere vzoriek pitnej a minerilnej vody pouZivanej pri vyrobe
potravin a napojov
Evidenéné &islo protokolu: 10429, 10430/2025

Dévody odberu vzorky : OBEC PODHORIE
013 18 Podhorie 50
Lokalita (miesta odberu) : Podhorie
Bod odberu (vzorkovany objekt) : Obecny urad
Oznacenie zdraja vzorky : vodovodna batéria- kuchynka
Ddtum odberu : 25.8.2025
Cas (zaliatku a ukondenie odberu) : 7:30 7:40
Teplota viduchu: 19,6 °C
f/prava vzoriek pred analyzou / konzervovanie vzoriek : uvedené v SOP-DCH-31 ; chladenie 2 - 5 °C
Spdsob skladovania a transportu vzoriek :  vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2 - 5 °C
10. Rozsah poiadovanych lab. analyz : Vyhlaska MZ SR ¢. 91/2023 Z.z. minimélna analyza
11 Uprave vody desinfekciou:  chldrovanic
12. Ind uprava (zmiikéovacia jednotka) : -
13. Ostatné udaje (miestne meteorologické podmienky) : jasno
14. Odhad prietokovych pomerov zdroja alebo studne : -—
15. Poufité metéda odberu : naberanie z vodovodnej batérie
podrobnejsie informécie v plane vzorkovania
16. Merania na mieste vdberu :
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| Niazov skusky | _Hodnota | Jednotka PouZitd metoda Typ skisky
pH 7.61 - PP-DCH-16 A
Konduktivita | 59,2 mS/m PP-DCH-22 A
Volny chlér 0,05 mg/1 SOP-DCH-31 A
Teplota vody 3 18,0 °C STN 75 7375 A

17. Pozndmky k tiprave vzoriek a zabezpeéeniu kvality odberu :

Odber a konzervacia vzorick a zabezpecenie kvality odberu boli vykonané v sitlade so smernicou SM-13 - Odber

vzoriek, a taktiez podla metodiky SOP-DCH-31 - Vzorkovanie. Teplota prostredia pocas transportu vzoriek bola
automaticky zaznamenavanda datalogerom (zaznamnik nadstavby).

18, Pozndmky k odberu vzoriek (plin vzorkovania) :

Plan vzorkovanie je uloZeny v spise "Plany vzorkovania” u manazéra vzorkovania.

19. Dopliiujuce informdcie:

Evidenéné cislo "Protokolu o odbere" je zhodné s evidenénym éislom "Protokolu o skiske" (tvori jeho prilohu).

Protokol o skuske a Protokol o odbere méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Gast nesmie byt pouZita

bez sithlasu laboratdria k propagacnym alebo publikaénym ucelom. Na poziadanie zdakaznika je mozZné vystavit’

dal§i osobitny protokol s uvedenim neistot odberu pre jednotlivé pozadované parametre.

20. Ddtum vydania odberového protokolu : 1.9.2025

21. Vzorku odobral (vzorkdr) : Roman Svréek (A)

22. Protokol schvdlil : Mgr. Klincova Monika

koniec protokolu
INGEQO-26/05-01
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Protokol o skuske ¢.: 10429/2025

1. Objednavatel skisok :

Nazov organizicie : OBEC PODHORIE
A'dresa organizacie : 013 18 Podhorie 50
ICO: 0032 1559

2. Cislo zakdzky :  1.25/0224

3. Matrica vzorky: voda

4. Druh odobratej vzorky: pitna voda

5. Dovody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR ¢. 91/2023 Z.z. - minimalna analyza
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :  Podhorie - Obecny tirad Vzorku odobral : Roman Svréek (A)
Oznacenie zdroja : Obecny urad, vodovodna batéria- kuchynka Datum odberu : 25.8.2025
Evidencné ¢gislo vzorky :  10429/2025 Détum prevzatia vzorky : 25.8.2025

7. Vysledky skusok :

A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nézov skisky Hodnota| Jednotka [Neistota PouZiti metdda Typ Limit | Hodnotenie
skiskv
Clostridium perfringens 0 KTI/100ml | 25% STN ISO 14189 A 0 | vyhovuje
| Enterokoky 0 KTI/100 ml| 16% STN ISO 7899-2 A 0 vyhovuje
Escherichia coli 0 KTi/100ml| 15% STN EN 150 9308-1 A 0 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ/100 ml 10% STNENISO9308-1 | A 0 _vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTJ/1 ml 20% STN EN 180 6222 A 200 | vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTJ/1ml | 25% STN EN [SO 6222 A 50 vyhovuje
Abioseston 1 | pokr.pola % 13% | STN 75 7712 A 10 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 | pokr.pola % 15% STN 75 7711 A 10 vyhovuje
Mitve organizmy 0 | jedince/ml 20% STN 75 7711 A | 30 vyhovuje
Vlaknité baktérie 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Zivé organizmy 0 jedince/ml | 40% STN 75 7711 A 0 | vyhovuje
Mikromycéty 0 jedince/ml 20% STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Vysvetlivky:

S - skuska vykonand extermym poskytovatel'om vykonu skugky.
Neistota - relativna rozsirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, v pripade (A) zahmiuje neistotu merania a odberu,
v pripadc (N} nczahriujc neistotu odberu.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzt'ahuji ku vzorke, ako bola dodana. Laboratorium nezodpoveda za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skiske moze byt' reprodukovany len kompletny a ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt’ pouzitd bez sahlasu laboratéria

k propagaénym alebo publikacnym tucelom.

Odberovy protokol uloZeny
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8. Doplitujuce informicie :

Miesto vykonu skusky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobioldgie, Byt&icka 16, 010 01 Zilina

Protokol vypracoval :  Svrékova Anna

Odchylky, dopinky alebo vynimky oproti normovanej skuske:

Déatum vykonania skuSok :  25.8.2025- 28.8.2025 Datum vydania protokolu : - 2.9.2025

Poget listov protokolu : 2 T T P X

Protokol schvélil: Mgr. Klincova Monika EA
o :

————————— koniec protokolu
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Protokol o skuske ¢.: 10430/2025

1. ObjednavateP skisok :

Nazov organizdcie : OBEC PODHORIE
Adresa organizacie : 013 18 Podhorie 50
ICO: 0032 1559

2. Cislo zakdzky :  125/0224

3. Matrica vzorky: voda

4. Druh odobratej vzorky: pitna voda

5. Dévody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR ¢. 91/2023 Z.z. - minimélna analyza
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :  Podhorie - Obecny trad Vzorku odobral : Roman Svréek (A)
Oznadenie zdroja : Obecny urad, vodovodna batéria- kuchynka Datum odberu : 25.8.2025
Evidené¢né ¢islo vzorky :  10430/2025 Datum prevzatia vzorky : 25.8.2025

7. Vysledky skusok :
B.Fyzikalne a chemické ukazovatele

[ Nazov skiiky Wodnota Jednotka | Neistota | PouZita metéda e | Limit sdnotanic
skiasky
pH 7.61 - 2% | PP-DCH-16 A 6,5-9.5 | vyhovuje
Konduktivita 59.2 mS/m | 10% | PP-DCH-22 A 125 vyhovuje
ChSK-Mn <0,30 | mg/1 ~_ PP-DCH-21 A 3.0 vyhovuje
Dusi¢nany 5,50 mg/l 10% PP-DCH-24 A 50 vyvhovuje
|Absorbancia (254 nm, 1 ¢m) <0,01 - PP-DCH-01 A 0.08 vyhovuje
Aménne idny 0.03 mg/l 15% PP-DCH-02 A 0.50 vyhovuje
Dusitany : <0.01 mg/l | PP-DCH-25 A 0.50 vyhovuje |
Farba <2 | mg/l Pt | PP-DCH-76 A 15 vyhovuje
Zakal B <1 FNU PP-DCH-74 A 5 vyhovuje
Mangan 4.9 ng/l 0% PP-DCH-58 A 50 vyhovuje
Zelezo B 0.011 mg/l 15% PP-DCH-58 | A | 0.2 | vyhovuje
Vol'ny chlér 0,05 mg/l 8% SOP-DCH-31 | A 0,30 | vyhovuje
Teplota vody 18.0 °C 0,2 STN 75 7375 A 8-12
Pach prijatelny PP-DCH-72 N prijatelny| vvhovuje
Vysvetlivky:

S - skdska vykonana externym poskytovatelom vykonu skusky.
Neistota - relativna rozirena neistota s koeficientom pokrytia k = 2, v pripade (A) zahriiuje neistotu merania a odberu,
v pripade (N) nezahriuje neistotu odbenu.

Poznamky:

Uvedené vysledky sa vzt'ahuji ku vzorke, ako bola dodana. LaboratGrium nezodpovedi za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skiiske mdze byt’ reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt’ pouZita bez suhlasu laboratéria

k propagaénym alebo publikaénym Géelom.

Odberovy protokol ulozeny
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8. Dopliiujice informscie :

Miesto vykonu skiisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiolégie, Bytéicka 16, 010 01 Zilina
Protokol vypracoval :  Svrékova Anna

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske:

Datum vykonania skiaSok : 25.8.2025- 1.9.2025 Datum ﬁ*dﬂ@rﬂtukulu 1 2.9.2025
Pocet listov protokolu : 2 T o Sk
7/
Protokol schvalil: Mgr. Klincova Monika /3
~ - .
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koniec protokolu



